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Abstrak 
       PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dibidang indsutri chemical. Boiler pabrik III pada unit 
UBB PT. Petrokimia Gresik berfungsi sebagai produksi steam 
untuk turbin dan plant II. Boiler beroperasi pada tahun 2010, pada 
bulan Juli 2016 mengalami penurunan efisiensi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk memodelkan boiler pada PT. Petrokimia Gresik 
dan menganalisis performansi boiler. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kesetimbangan massa dan 
energi yang mengacu pada kondisi existing pada boiler, tahap ini 
untuk menentukan panas yang diserap oleh tiap komponen boiler. 
Setelah itu, dilakukan perhitungan efisiensi menggunakan metode 
Indirect/heat loss untuk mengetahui losses yang terjadi 
berdasarkan ASME PTC 4-1. Berdasarkan data perhitungan dari 
pemodelan matematis dengan metode kesetimbangan massa dan 
energi diperoleh efisiensi rata-rata tiap komponen dalam waktu 
satu bulan yaitu sebesar 72,44% sedangkan untuk metode Indirect 
dengan nilai 76,45%. Hasil perhitungan efisiensi ini mengalami 
penurunan dari kondisi komisioning yaitu 85,51%. Adanya 
pengaruh pengotoran baik yang timbul dari bahan bakar maupun 
air umpan sangat berpengaruh terhadap efisiensi boiler, ini dapat 
dilihat dari indikator naiknya gas buang dari 5,07% menjadi 7,4% 
yang diakibatkan oleh kurangnya permukaan perpindahan panas 
pada tiap komponen dimana panas yang diserap oleh tiap 
komponen semakin menurun, panas yang diserap paling tinggi 
yaitu pada furnace (Q1) dan paling rendah pada lower air 
preheater (Q8) 
Kata kunci :  Boiler, efisiensi, metode Indirect, kesetimbangan massa   
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Abstract 
         PT. Petrokimia Gresik is one of the companies engaged in 
industrial chemical. Boiler factory III on unit UBB PT. 
Petrokimia Gresik serves as steam production for turbine and 
plant II. Boiler operates in 2010, in July 2016 has decreased 
efficiency. The purpose of this research is to model boiler at PT. 
Petrokimia Gresik and analyzing boiler performance. The method 
used in this research is based on mass and energy balance which 
refers to the existing conditions in the boiler, this stage to 
determine the heat absorbed by each component of the boiler. 
After that, the calculation of efficiency using the method Indirect / 
heat loss to know losses that occur based on ASME PTC 4-1. 
Based on calculation data from mathematical modeling using 
method mass and energy balance obtained average efficiency of 
each component within one month that is equal to 72,44% while 
for Indirect method with value 76,45%. The results of this 
efficiency calculation decreased from the commissioning 
condition that is 85.51%. The existence of the effect of fouling 
both arising from fuel and feed water greatly affect the boiler 
efficiency, this can be seen from the indicator of the exhaust gas 
rise from 5.07% to 7.4% caused by the lack of heat transfer 
surface in each component where the heat is absorbed by each 
component decreases, the highest absorbed heat is on the furnace 
(Q1) and the lowest lower air preheater (Q8). 
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1.1 Latar Belakang 
 PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang industri chemical yaitu memproduksi 
pupuk, dimana menggunakan bahan bakar batu bara pada proses 
produksi di boiler. Boiler adalah suatu bejana tertutup yang 
berfungsi mengubah air menjadi uap yang dihasilkan dari 
pembakaran bahan bakar baik dalam bentuk padat, cair dan gas.  
Diketahui boiler pada plan III efisiensinya kurang optimal (yaitu 
kapasitas terpasang sebesar 85,51% dan sekarang menurun 
sebesar 8,666 %. Efisiensi dan optimasi kinerja boiler menjadi 
sangat penting untuk dikaji. Untuk megetahui ketidakefisian 
boiler ini maka perlu mengetahui variable input-output dari 
proses Boiler dengan penurunan model matematis dengan 
menggunakan hukum keseteimbangan massa dan energi. Boiler 
yang bekerja dengan efisien akan menghemat bahan bakar.  
Penelitian sebelumnya yaitu memodelkan Waste Heat Boiler 
(WHB) dengan menggunakan kesetimbangan panas dan massa, 
didapatkan efisiensi WHB sebesar 87.01% pada simulasi dengan 
menggunakan matlab sedangkan pada real plant didapat efisiensi 
lebih besar yaitu 98.6% tetapi suhu yang dihasilkan melebihi set 
point.[12] Namun pada penelitian ini, tidak dihitung mengenai heat 
loss atau metode indirect. Heat loss adalah menghitung besarnya 
persentase panas yang tidak bermanfaat, heat mempengaruhi 
kinerja boiler sehinggga dapat dilakukan potensi penghematan 
energi.  
Penelitian sebelumnya yaitu menganalisis unjuk kerja boiler 
(Gas Firing) pada PLTU Unit 3 PT.PJB UP Gresik menggunakan 
Metode Kehilangan Panas dimana membandingkan kinerja saat 
komisioning dan kondisi sekarang.[13] Berdasarkan hasil 
perhitungan dan pembahasan unjuk kerja Boiler PLTU Unit 3 
PT.PJB mengalami penurunan efisiensi sebesar 2,9479% dimana 
pada saat komisioning efisiensi boiler sebesar 87,0311% 





panas terbesar diakibatkan karena gas buang kering namun tidak 
secara per komponen.  
Selanjutnya penelitian dengan menganalisa pembentukan 
slagging dan fouling pembakaran batubara pada Boiler B 0201B 
Pabrik III Unit UBB di PT. Petrokimia Gresik menyatakan 
penelitian yang sudah dilakukan didapatkan nilai index dari 
slagging dan index fouling sebesar 0,19 dan  0,66. Dari hasil 
tersebut index slagging dan index fouling masuk dalam kategori 
sedang sehingga efisiensi boiler B 0201B didapatkan rata-rata 
sebesar 57,294%.[15]  Efisiensi pada boiler akan sangat 
dipengaruhi oleh terbentuknya slagging dan juga fouling, dengan 
tingginya slagging dan fouling yang terjadi atau terbentuk pada 
dinding serta permukaan boiler akan mempengaruhi perpindahan 
panas yang terjadi sehingga akan berpengaruh juga terhadap 
jumlah bahan bakar batubara yang digunakan namun penelitian 
ini tidak memperhitungkan heat loss.  
Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pemodelan 
matematis dengan metode kesetimbangan panas dan massa untuk 
mengetahui efisiensi dan heat loss pada boiler jenis Circulated 
Fluidized Bed Boiler PT Petrokimia Gresik. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemodelan Boiler PT. Petrokimia Gresik 
dengan metode kesetimbangan massa dan energi. 
2. Menganalisis performansi Boiler.   
 
1.3 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini, antara lain: 
1. Memodelkan boiler pada PT. Petrokimia Gresik dengan 
metode kesetimbangan massa dan energi. 
2. Menganalisis efisiensi boiler dengan menggunakan 







1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah : 
• Boiler yang akan dianalisa adalah boiler B 0201B Pabrik 3 
Unit UBB PT. Petrokimia Gresik. 
• Memodelkan boiler dengan menggunakan metode 
kesetimbangan massa dan energi tiap komponen.  
• Penelitan ini  berfokus pada hasil efisiensi pembakaran pada 
boiler B 0201B Pabrik 3 Unit UBB PT. Petrokimia Gresik 
dengan menggunakan metode tidak langsung/ heat loss. 
• Bahan bakar boiler yaitu batu bara. 
• Jenis batubara yang digunakan Kideco Coal dengan nilai 


















































2.1  Boiler 
 Boiler adalah suatu bejana tertutup yang mampu mengubah 
air menjadi steam dengan bantuan panas dari proses pembakaran 
bahan bakar yaitu batubara. Boiler secara efisien dapat mengubah 
air menjadi steam yang sangat panas dalam volume yang besar. 
Steam tersebut akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang 
dikopel dengan generator. Generator adalah alat untuk 
membangkitkan listrik. Energi thermal yang dihasilkan kemudian 
dipindahkan ke fluida kerja yaitu air/feedwater untuk 
memproduksi uap yang digunakan untuk berbagai keperluan. 
Selain banyak digunakan pada unit pembangkitan termal 
khususnya PLTU, boiler juga digunakan pada pabrik-pabrik gula 
dan kelapa sawit sebagai penyedia uap untuk berbagai proses, 
seperti penggerak turbin uap untuk keperluan operasional, 
cleaning, automasi minyak, pemanasan/pengeringan bahan baku, 
penguapan.  
 Sistem kerja boiler terdiri dari sistem air umpan/air pengisi 
boiler, sistem uap, sistem bahan bakar serta sistem udara 
pembakaran dan gas buang..[3]  Sistem air umpan menyediakan air 
untuk boiler secara otomatis sesuai dengan kebutuhan steam. 
Sistem uap berfungsi untuk mengumpulkan dan mengontrol 
produksi uap dalam boiler. Sistem bahan bakar merupakan semua 
peralatan yang digunakan dalam menyediakan bahan bakar untuk 
mengahasilkan energi panas yang dibutuhkan, seperti coal 
handling system pada berbahan batu bakar, oil handling system 
pada berbahan minyak, dan natural gas system pada boiler 
berbahan bakar natural gas. Sistem udara pembakaran dan gas 
buang merupakan semua peralatan yang digunakan dalam 
menyediakan udara sebagai suplai untuk pembakaran serta 








2.2  Tipe-tipe Boiler 
 Tipe-tipe boiler dapat dibedakan menurut tujuan dan 
kontruksinya, daerah yang mengalami pemanasan, sumber 
panasnya, sirkulasi airnya, dinding penyangganya. [3]  
 Berdasarkan pada tujuan dan kontruksinya boiler dibedakan 
menjadi enam yaitu: 
1. Package Boiler yang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
- Penggunaan  : proses industri 
- Bahan bakar  : minyak dan gas 
- Kapasitas uap  : 220 ton/jam 
- Desain tekanan : 110 Bar 
- Desain temperatur : 500˚C 
- Perakitan dilakukan dalam pabrik 
2. Indsutrial Boiler yang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
- Penggunaan  : proses industri, menggerakkan 
turbin 
- Bahan bakar  : minyak, gas dan batu bara 
- Kapasitas uap  : 200 ton/jam 
- Desain tekanan  : 120 Bar 
- Desain temperatur : 500˚C 
- Perakitan dilakukan dimana boiler akan digunakan 
3. Utility Boiler yang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
- Penggunaan  : keperluan pembangkitan listrik 
- Bahan bakar  : batu bara, minyak dan gas 
- Kapasitas uap  : 1850 ton/jam 
- Desain tekanan : 173 Bar 
- Desain temperatur : 538˚C 
- Perakitan dilakukan dimana boiler akan digunakan 
4. Circulating Fluidized Bed Boiler yang memiliki spesifikasi 
sebagai berikut: 
- Penggunaan  : proses industri, menggerakkan 
turbin 
- Bahan bakar  : padat 
- Emisi   : ramah lingkungan 





- Desain tekanan : 120 Bar 
- Desain temperatur : 500˚C 
- Perakitan dilakukan dimana boiler akan digunakan 
5. Supercritical Boiler yang memiliki spesifikasi sebagai 
berikut: 
- Penggunaan  : keperluan listrik 
- Bahan bakar  : pulverized coal 
- Kapasitas uap  : 2500 ton/jam 
- Desain tekanan : 253 Bar 
- Desain temperatur : 538˚C 
- Efisiensi tinggi, tanpa menggunakan steam drum 
- Perakitan dilakukan dimana boiler akan digunakan 
6. Marine Boiler yang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
- Penggunaan  : penggerak turbin dalam kapal 
- Bahan bakar  : padat, minyak dan gas 
- Kapasitas uap  : 70 ton/jam 
- Desain tekanan : 58 Bar 
- Desain temperatur : 500˚C 
- Ruang tempat yang digunakan terbatas (minimum) 
 
Berdasarkan daerah yang mengalami pemanasan, boiler 
dibedakan menjadi dua yaitu : 








Gambar 2.1 Fire Tube Boiler[3] 
 
 Pada fire tube boiler, gas panas hasil pembakaran 
mengalir melalui pipa-pipa yang dibagian luarnya yang 





panas ke air dan air berubah menjadi uap. Fire tube boiler 
biasanya digunakan untuk kapasitas steam yang relatif kecil 
dengan tekanan steam rendah sampai sedang. Fire tube boiler 
kompetitif untuk kapasitas steam sampai 12.000 kg/jam 
dengan tekanan sampai 18 kg/cm2 (UNEP, 2008). Boiler 
jenis ini banyak digunakan di pabrik-pabrik gula karena tidak 
memerlukan tekanan uap yang tinggi. Fire tube boiler dapat 
menggunakan bahan bakar minyak bakar, gas tau bahan 
bakar padat dalam operasinya. 
 
2. Water Tube Boiler 
Pada boiler jenis ini, air berada di dalam pipa sedangkan gas 
panas berada di luar pipa. Ketel pipa air dapat beroperasi 
dengan tekanan sangat tinggi (lebih dari 100 Bar). Ketel uap 
pipa air dapat bekerja optimal pula serta sirkulasi air dan uap 
di dalam ketel juga berlangsung dengan baik. Boiler yang 
biasa digunakan pada instalasi pembangkitan tenaga listrik 











Gambar 2.2 Water Tube Boiler[3] 
 
Berdasarkan sumber panasnya boiler/furnace dibedakan menjadi 
dua yaitu: 
1. Conventional Boiler 
Pada boiler konvensional sumber energi panas didapatkan 
dari hasil pembakaran bahan bakar, baik bahan bakar padat, 





 Jenis-jenis boiler konvensional yang umum digunakan pada 
pembangkit listrik antara lain: 
- Stocked Fired Boiler 
Boiler jenis stocker, pembakaran bahan bakarnya (batu 
bara) ditempatkan diatas rantai tank yang bergerak di 
sepanjang tungku sehingga batu bara terbakar. 
- PC (Pulverize Combustion ) Boiler  
Boiler jenis pembakaran bahan bakarnya 
menggunakan bahan bakar batu bara yang telah 
dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan 
mesin mill/pulverized, kemudian serbuk batu bara 
(pulverized coal) disemprotkan ke ruang bakar 
sehingga mengapung dan terbakar ditengah-tengah 
ruang bakar.  
- Circulating Fluidized Bed Boiler  
Dalam system sirkulasi,parameter bed dijaga untuk 
membentuk padatan melayang dari bed. Padatan 
diangkat pada fase yang relatif terlarut  dalam 
pengangkat padatan.  Tidak terdapat pipa pembangkit 
steam yang terletak dalam bed. 
 
2. Heat Recovery Steam Generator 
HRSG atau juga disebut boiler limbah panas/waste heat 
boiler, memanfaatkan panas sisa dari proses lain. Seperti 
halnya, HRSG pada insalasi PLTGU yang memanfaatkan 
energi panas dari gas buang turbin gas (dengan temperatut 
diatas 500˚C) untuk menguapkan feedwater yang mengalir 
pada pipa-pipa HRSG. Uap yang dihasilkan digunakan untuk 
memutar turbin yang satu poros dengan generator sehingga 
menghasilkan energi listrik yang diparalelkan dengan 









Berdasarkan dinding penyangganya boiler dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
1. Bottom Supported yaitu boiler yang menggunakan sandaran 
dinding dibawah atau terletak di tanah. 
2. Top Supported yaitu boiler yang menggunakan sandaran 
dinding atap atau menggantung.  
 
Berdasarkan sirkulasi airnya, boiler dibedakan menjadi dua 
yaitu: 
1. Sirkulasi Alami 
Boiler tipe ini sirkulasi alami merupakan boiler yang 
sirkulasi aliran airnya terjadi secara alamiah tanpa 
menggunakan pompa sirkulasi, yaitu dengan memanfaatkan 
perbedaan densitas antara sisi downcomer dengan sisi 
waterwalltube. 
2. Sirkulasi Paksa 
Pada boiler tipe sirkulasi paksa, sebuah pompa digunakan 
untuk mengatur flowrate dan perbedaan tekanan saat 
sirkulasi. 
 
2.3 Klasifikasi Boiler B0201B pada PT. Petrokimia Gresik 
3. 
  PT. Petrokimia Gresik mulai  beroperasi pada tangggal 
24 Agustus 1976, setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto. 
Memiliki 3 pabrik dan banyak unit. Pada penelitian tugas 
akhir ini memilih pabrik 3 Unit UBB membahas mengenai 
Boiler B 0201B. UBB mulai beroperasi pada tahun 2010. 
In s t r u me n t  ya n g  a ka n  d i b a h as  a d a l a h  b o i l e r  B  
0 2 0 1 B  pada unit utilitas batubara ini merupakan salah 
satu ketel uap dengan jenis Water Tube Boiler yang 
digunakan untuk menyuplai kebutuhan uap panas sebagai 
pembangkit energi dan juga suplai steam untuk pabrik II dan 
pabrik III, dimana dalam hal ini yang berperan sebagai 
pembangkit ialah Turbin Generator. Kondisi operasional 
dari boiler ini memiliki kapasitas produksi maksimum uap 







Gambar 2.3 Boiler B 0201B [5] 
 
2.4 Komponen-komponen utama Boiler 
Berikut ini merupakan komponen-komponen utama yang 
ada pada Boiler 520 B 401 yaitu  
a. Burner 
Burner berfungsi mencampur bahan bakar dengan 
perbandingan tertentu, sehingga reaksi pembakaran dapat 
berjalan dengan baik dan bahan bakar yang terbakar dapat 
menghasilkan energi panas yang maksimal.[16] 
 
b. Drum Boiler 
Drum  boiler  berfungsi  untuk  menampung  air  yang  
akan diubah menjadi uap dengan menggunakan panas dari 
hasil reaksi pembakaran di dalam ruang pembakaran. 
Terdapat dua jenis drumdi boiler yaitu : 
• Steam Drum 
Steam drum merupakan tempat menampung steam 
sekaligus memisahkan atara uap dan air. Di dalam 
steam drum ini terdapat cyclone separator berfungsi 
untuk memisahkan uap dari pengotor air umpan ketel 







•     Mud Drum 
Mud drum berfungsi untuk mengumpulkan air panas 
yang akan didistribusikan ke dalam wall tube. Terdapat 
pipa yang berfungsi untuk pembuangan berkala. 
c. Water Tube 
Water tube merupakan pipa-pipa yang dilewati air di 
dalam boiler digunakan sebagai tempat pemanasan air. 
d.   Furnace 
Furnace adalah ruang tempat pembakaran. Dinding, atap, 
dan lantai ruang pembakaran terdiri dari tube-tube (wall 
tube). 
e.  Combustion Chamber 
Combustion chamber berfungsi untuk tempat pembakaran 
fuel oil dan memindahkan panas ke dalam air yang berada di 
sekelilingnya. Berbentuk silinder dan bergelombang 
letaknya horizontal. 
f.  Superheater Tube 
Superheater  tube  berfungsi  untuk  memanaskan  uap  
jenuh (saturated steam) menjadi uap lanjut (superheated 
steam). 
g.  Forced Draft Fan ( FDF ) 
Forced   Draft   Fan   adalah   alat   pendorong   udara   
untuk pembakaran  pada  ketel  uap  yang  melalui  lorong  
udara  (duct) sebelum bercampur dengan bahan bakar. 
h.  Man Hole ( Lubang Laluan ) 
Man  hole  berfungsi  sebagai  tempat  aktifitas  
pekerja  saat melalukan perawatan dan perbaikan. Letak 
man hole berada di atas dan bagian belakang drum 
boiler. Setelah perawatan maka man hole akan ditutup 
kembali agar tidak ada kebocoran saat boiler 
beroperasi. 
i.   Stack ( Cerobong ) 
Stack berfungsi untuk membuang gas sisa pembakaran  






2.5.  Prinsip Kerja Boiler  
Proses pembentukan uap pada boiler diawali dengan 
mengalirkan air umpan boiler (Boiler Feed Water) dari tangki 
penampungan air umpan ke deaerator  menggunakan  pompa 
deaerator dengan tekanan yang sesuai spesifikasi yang 
dibutuhkan.[16] Pada unit deaerator air umpan akan mengalami 
proses deaerasi, yaitu proses penghilangan kandungan gas-gas 
terlarut yang tidak dikehendaki / tidak boleh terikut ke dalam 
boiler terutama kandungan gas oksigen dan karbondioksida yang 
dapat menyebabkan foaming dan korosif, dengan sistem 
mengalirkan air melewati tray-tray pada unit deaerator yang 
kemudian dari arah samping dilakukan penyemprotan 
menggunakan media uap panas bertekanan rendah ( Low 
Pressure Steam ) sehingga akan terjadi proses pemisahan air dan 
gas-gas terlarut. Air yang telah terbebas dari kandungan oksigen 
akan ditampung dalam vesel penampung / akumulator, sedangkan 
oksigen dan gas-gas terikut lainya akan dibuang ke atmosfir 
melalui venting. 
Pada outlet deaerator juga dilakukan injeksi cairan kimia 
yaitu: Hydrazine yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan 
oksigen yang masih terikut, Amine yang berfungsi sebagai  
pelapis / film untuk  mencegah  korosif,  dan  Phospate yang 
berfungsi mengontrol pH air. Selanjutnya air umpan akan 
dipompakan ke boiler menggunakan pompa Boiler Feed Water 
dengan tekanan yang sesuai spesifikasi pada boiler ke dalam 
steam drum. Kemudian dengan sirkulasi alami, air umpan akan 
turun menuju mud drum melalui tube-tube down comer. 
Adanya radiasi panas dari proses pembakaran bahan bakar 
pada ruang bakar ( combusition chamber ), akan menyebabkan 
air umpan mengalami kenaikan termperatur hingga terjadi 
perubahan fasa, yang mengakibatkan air mengalami penurunan 
density dan akan  mengalir  ke  atas  melalui  tube-tube  riser  
menuju  steam durm. Selanjutnya air yang telah berubah menjadi 
uap basah ( wet steam ), akan dialirkan menuju unit superheater 





temperatur pada tekanan tetap, sehingga akan menghasilkan 
superheated steam. Unit superheater terdiri dari dua bagian, yaitu 
primary superheater dan secondary  superheater, dimana diantara 
primary dan secondary superheater terdapat fasilitas injeksi 
desuperheater water yang berfungsi untuk mengatur temperatur 
steam yang keluar boiler agar sesuai dengan spesifikasi yang 
diharapkan. 
 
2.6 Kesetimbangan Massa dan Energi 
 Dalam sebuah sistem produksi listrik dalam PLTU, 
menghitung nilai keseimbangan massa dan energi merupakan hal 
yang penting. Keseimbangan massa berfungsi untuk mengkontrol 
proses yang terjadi, terutama dalam mengkontrol jumlah produk 
dan bahan baku. Jumlah massa yang masuk harus bernilai sama 
dengan jumlah massa yang keluar [4].  
∑ 𝑚𝑅 = ∑ 𝑚𝑃 + ∑ 𝑚𝑊 + ∑ 𝑚𝑆         (2.1) 
Dimana, 
∑ 𝑚𝑅  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑢   
∑ 𝑚𝑃  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘     
∑ 𝑚𝑊 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ    
∑ 𝑚𝑆  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎  𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖    
  
 Begitupun dengan energi, jumlah energi yang masuk 
kedalam sistem harus bernilai sama dengan jumlah energi yang 
keluar [4]. 
∑ 𝐸𝑅 = ∑ 𝐸𝑃 + ∑ 𝐸𝑊 + ∑ 𝐸𝐿                  (2.2) 
Dimana, 
∑ 𝐸𝑅  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘   
∑ 𝐸𝑃  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘     
∑ 𝐸𝑊 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ    





















Gambar 2.4 Kesetimbangan Massa dan Energi.[13] 
 
2.7 Efisiensi Boiler 
 Efisiensi termis boiler didefinisikan sebagai persentase 
energi panas bahan bakar (heat input) yang digunakan secara 
efektif pada steam yang dihasilkan atau dengan pengertian 
efisiensi yang lain, efisiensi pada boiler adalah prestasi kerja atau 
tingkat unjuk kerja boiler yang didapatkan dari perbandingan 
antara energi yang dipindahkan ke fluida kerja atau diserap oleh 
fluida kerja didalam boiler dengan masukan energi panas bahan 
bakar.  
 Berdasarkan USA Standard ASME PTC 4-1 Power Test 
Code for Steam Generating Units terdapat dua metode dalam 
mengevaluasi efisiensi boiler yaitu dengan menggunaana metode 
langsung dimana energi dipindahkan ke fluida kerja (air dan uap) 
dibandingkan dengan energi bahan bakar panas bahan bakar 
boiler. Kedua adalah dengan metode tidak langsung dimana 
efisiensi merupakan perbedaan antara persentase panas yang 
masuk dan persentase kehilangan-kehilangan yang terjadi. 
 
2.7.1 Metode Langsung (Direct Method) 
 Dikenal dengan metode input-output karena metode ini 
hanya memerlukan panas keluaran/output dan panas masuk/input 





yang dipindahkan ke fluida kerja untuk memproduksi uap pada 
kondisi keluaran superheater dan panas masuk/input merupakan 
energi panas bahan bakar.  
 
Efisiensi boiler (ƞ) = 
𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘
𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 
 x 100% (2.3) 
               
 Efisiensi boiler (ƞ) = 
𝑄𝑥 (ℎ𝑔−ℎ𝑓 )
𝑞 𝑥 𝐺𝐶𝑉 
 x 100%        (2.4) 
 
dimana : 
hg = Entalpi steam jenuh dalam kkal/kg steam   
hf = Entalpi air umpan dalam kkal/kg air 
 
Parameter yang dipantau untuk perhitungan efisiensi boiler 
dengan metode langsung adalah:   
• Jumlah steam yang dihasilkan per jam (Q) dalam kg/jam.   
• Jumlah bahan bakar yang digunakan per jam (q) dalam 
kg/jam.  
• Tekanan kerja (dalam kg/cm2(g)) dan suhu lewat panas (oC),  
jika ada  
• Suhu air umpan (oC)  
• Jenis bahan bakar dan nilai panas kotor bahan bakar (GCV) 
dalam kkal/kg bahan bakar. 
 
Adapun keuntungan metode langsung yaitu: 
o Pekerja pabrik dapat dengan cepat mengevaluasi efisiensi 
boiler. 
o Memerlukan sedikit parameter untuk perhitungan 
o Memerlukan sedikit instrumen untuk pemantauan 
o Mudah membandingkan rasio penguapan dengan data 
benchmark 
 
Kerugian metode langsung : 
• Tidak memberikan petunjuk kepada operator tentang  





• Tidak menghitung berbagai kehilangan yang berpengaruh 
pada berbagai tingkat efisiensi 
 
2.7.2 Metode Tidak Langsung 
 Metode indirect adalah metode yang menggunakan selisih 
antara besar energi input dan losses. Metode ini biasanya disebut 
metode heat losses. Dalam menggunakan metode indirect, data 
yang dibutuhkan berupa coal fired boiler dan fuel analysis.  
 Pada data Coal fired boiler terdapat jumlah bahan bakar yang 
masuk tiap jam, jumlah steam tiap jam, tekanan dan suhu steam 
output, suhu feed water , kandungan kadar CO2 dan CO, suhu gas 
buang, suhu lingkungan, kelembapan udara lingkungan, suhu 
permukaan boiler, kecepatan angin disekitar boiler, total luas 
permukaan boiler, nilai GCV bottom ash dan fly ash. 
 Pada data Fuel analysis terdapat data kadar abu, karbon, 
hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, dan nilai HHV dari batubara. 
 Pada standar ASME PTC 41, Ada 8 heat losses yang terdapat 
dalam boiler seperti pada : 
 





∗ 100 (2.5) 
Dimana, 
m = Massa dari gas buang kering  (kg/kg fuel) 
Cp = Kalor spesifik dari gas buang kering  (kCal/kg0C) 
GCV = Nilai kalor batubara  (kCal/kg) 
Tf = Temperature gas buang  (0C) 
Ta = Temperature ambient  (0C) 
 
 
• Heat loss due to H2 in fuel (L2) 
 
     L2     =
9∗𝐻2∗(584+𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉
∗ 100     (2.6) 






H2 = Jumlah atom hydrogen dalam bahan bakar  (kg/kg fuel) 
Cp = Kalor spesifik dari superheated steam  (kCal/kg 0C) 
584 = Panas latent yang berhubungan dengan 
   tekanan parsial dari uap air  (kCal/kg) 
• Heat loss due to moisture in fuel (L3) 
 
 L3      =
𝑀∗(584+𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐻𝐻𝑉
∗ 100  (2.7)   
(2.7) 
Dimana, 
M  = Kelembapan dalam bahan bakar  (kg/kg fuel) 
 
• Heat loss due to moisture in air (L4) 
 
L4    =
𝐴𝐴𝑆∗ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟∗𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉
∗ 100  (2.8) 
     
Dimana,  
AAS = Massa aktual udara  (kg/kg fuel) 
Humidity factor = 0,024 
Cp = Kalor spesifik of air  (kCal/kg0C) 
 
• Heat loss due to incomplete combustion (L5) 
 
L5    =
%𝐶𝑂∗𝐶∗5654
(%𝐶𝑂+%𝐶𝑂2)∗𝐺𝐶𝑉
∗ 100  (2.9) 
 
Dimana, 
CO  = Volume CO dalam gas buang  (%) 
CO2 = Volume aktual CO2 dalam gas buang  (%) 










• Heat loss due to radiation and convection (L6) 
 










] + 1,957 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)1,25 ∗
√[(196.85 ∗ 𝑉𝑚 + 68,9)/68,9] 
(2.10) 
Dimana, 
Vm  = Kecepatan angin  (m/s) 
Ts = Temperature permukaan  (K) 
Ta = Temperature ambient (K) 
 
• Heat loss due unburnt in fly ash (L7) 
 
L7=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑦 𝑎𝑠ℎ∗𝐺𝐶𝑉 𝑓𝑙𝑦 𝑎𝑠ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑟𝑛𝑡∗𝐺𝐶𝑉
∗ 100                             (2.11) 
 
• Heat loss due unburnt in bottom ash (L8) 
 
             L8   =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑎𝑠ℎ∗𝐺𝐶𝑉 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑎𝑠ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑟𝑛𝑡∗𝐺𝐶𝑉
∗ 100  (2.12) 
 
Efisiensi boiler didapat dengan mengurangi 100 dengan 
seluruh losses  
 















2.8 Diagram Sankey 
Diagram sankey dapat membantu dalam mengidentifikasi 
kehilangan panas yang dapat atau tidak dapat dihindari. Proses 
pembakaran dalam boiler dapat digambarkan dalam bentuk 
diagram alir energi. Diagram ini menggambarkan secara grafis 
tentang bagaimana energi masuk dari bahan bakar diubah menjadi 
aliran energi dengan berbagai kegunaan dan menjadi aliran 
kehilangan panas dan energi. Panah tebal menunjukan jumlah 
energi yang dikandung dalam aliran masing-masing.(UNEP, 2008) 
Diagram sankey merupakan keseimbangan energi total yang 
masuk boiler terhadap yang meninggalkan boiler dalam bentuk 
yang berbeda. Gambar 2.6 berikut memberikan gambaran 
berbagai kehilangan yang terjadi untuk pembangkitan steam. 
Lebar panah sebanding dengan ukuran laju aktual sehingga 
dapat dianalisa energi yang dihasilkan mengalami keuntungan 
atau kerugian supaya manajer energi dapat fokus untuk mencari 
pengembangan dalam skala prioritas. 
 








3.1  Alur Penelitian  
 Adapun alur dalam melakukan penelitian tugas akhir ini 
sebagai berikut. Pertama melakukan studi literatur mengenai plant 
melalui gambar P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) dan 
merumuskan masalah yang terjadi serta mencari sumber-sumber 
sebagai bahan studi literatur, baik dalam bentuk jurnal/thesis 
maupun text-book. Langkah kedua adalah pengumpulan data 
dimana data yang diambil yaitu berupa data existingplant pada 
saat beroperasi. Kemudian membuat blok diagram sistem 
berdasarkan PFD (Process Flow Diagram) untuk mengamati 
proses apa saja yang terjadi didalamnya. Kemudian membuat 
model matematis plant yang merepresentasikan proses yang 
terjadi didalam plant berdasarkan hukum kesetimbangan massa 
dan energi. Penurunan model matematis ini dilakukan untuk 
memperkuat penjelasan mengenai proses yang terjadi pada plant 
yaitu Boiler B 0201B sesuai dengan diagram blok proses yang 
terjadi dari data-data yang diperoleh.  Data-data meliputi hasil 
produksi uap panas, konsumsi air umpan yang digunakan untuk 
produksi, berapa banyak bahan bakar yang digunakan, serta data 
lainya meliputi tekanan dan temperatur uap panas, air umpan, 
maupun bahan bakar, pada setiap proses yang terjadi pada Boiler 
520 B 401  Selanjutnya dilakukan identifikasi mengenai variabel 
proses apa saja yang terlibat didalam proses tersebut, dalam hal 
ini variabel proses yang terlibat adalah laju aliran bahan bakar  
serta temperatur steam dan tekanan steam pada boiler. Setelah itu, 
melakukan perhitungan efisiensi dengan metode indirect/heat loss 
dan kemudian menuju ke tahap selanjutnya yakni analisis data 
dan pembahasan terhadap perhitungan yang telah dilakukan. 







3.2 Identifikasi Boiler  
Identifikasi alat adalah kumpulan spesifikasi-spesifikasi 
data-data teknik tentang suatu alat produksi yang berfungsi 
sebagai pedoman agar proses produksi berjalan baik, efektif, 
dan efisien. Berikut ini merupakan spesifikasi alat yang 
digunakan sebagai objek penelitian. 
 
Boiler UBB B 0201B 
• Tipe  :WaterTube Boiler 
• Bahanbakar :Batubara 
• Economizer       :ada 
• Desuperheater :ada 
• Desain kapasitas :150 ton/jam 
• GCV batubara :4100 kkal/kg 
• Entalpi BFW (120 kg/cm2, 250oC):225,57kkal/kg 




• Manufacture/Vendor :Tangshan Xinde Boiler 
(China) 










Dari diagram blok diatas, air di supply dari demin water 
tank yang dialirkan ke daerator, kemudian air dari daerator 
dipompa oleh BFW (Boiler Feed Water) menuju ke low 
economizer sebagai ?̇?2. Di dalam economizer,  pipa-pipa air 
dipanaskan oleh panas hasil pembakaran batu bara di furnace (Q1) 
yang dimanfaatkan sebagai proses pembetukan uap panas di 
waterwall.  Setelah itu diteruskan sebagai ?̇?3 menuju upper 
economizer, kemudian air akan masuk kedalam steam drum  
sebagai ?̇?4 untuk penyimpanan sementara, steam drum juga 
berfungsi memisahkan air dan steam. Di dalam steam drum 
dipisahkan menurut massa jenisnya, berupa steam dialirkan 
kedalam pipa superheater agar menjadi dry steam sebagai ?̇?6. 
Proses uap lanjut sampai superheater 3 sehingga  uap yang 
dihasilkan kering dan tidak mengandung air lagi. Dari steam drum  
steam menuju SH 1 sebagai ?̇?6 menuju DSH 1 sebagai ?̇?7.  
Selanjutnya menuju SH 2 (?̇?8) kemudian ke DSH 2 (?̇?9). Lalu, 
menuju SH 3 sebagai ?̇?10 dan dari SH 3 (?̇?11). Steam ini akan 
disalurkan ke 3 bagian yaitu untuk plant II, plant III dan untuk 
memutar turbin, putaran turbin ini akan dikonversi menjadi tenaga 
listrik. Sedangkan air pada steam drum akan dibuang oleh 
blowdown (?̇?5). Untuk proses pembakaran, batu bara yang sudah 
dihaluskan oleh coal mill berupa partikel kecil sesuai standar 
besaran partikel batu bara PT. Petrokimia dimasukkan ke dalam 
furnace dengan bantuan primary air frame (PAF) dengan 
disemprotkan yang dibantu oleh udara luar dan udara panas dari 
air preheater (Q) dan akan menghasilkan panas yang mengalir ke 
superheater 2 sebagai  Q1 dan panas yang melewati superheater 2 
sebagai Q2 menuju superheater 3. Selanjutnya panas yang 
melewati superheater 3 disebut sebagai Q3 menuju superheater 1. 
Panas yang melewati superheater 1 sebagai Q4 menuju upper 
economizer. Panas dari upper economizer sebagai Q5 menuju air 
preheater (Q6). Setelah itu, melewati low economizer sebagai Q7 
kemudian melewati air preheater kedua sebagai Q8. Lalu menuju 
ESP. Dalam air prehater terdapat FD Fan dimana berfungsi 





preheater kedua (secondary air heater) menuju ESP. Batu bara 
yang dibakar di dalam boiler akan menghasilkan udara panas 
yang bercampur dengan fly ash. Batubara dibakar didalam boiler 
dan dari hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan udara 
panas yang bercampur dengan fly ash serta bottom slag. Panas ini 
akan melewati heat excanger superheater, economizer dan air 
preheater. Bottom slag adalah sisa batubara yang tidak bisa ikut 
terbakar sempurna sehingga akan langsung di buang melewati 
slag conveyor.  
 
3.3    Pemodelan Matematis 
  Dari data operasional yang diperoleh untuk Boiler B 
0201B, maka dapat dilakukan penurunan model matematis untuk 
melakukan analisis termodinamika berdasarkan  hukum 
kekekalan massa dan energi. Berikut ini adalah penurunan 
matematis pada tiap-tiap komponen boiler sesuai dengan hukum 
kekekalan massa dan energi.  
3.3.1 Furnace 
  
   
 
 
Gambar 3.2 Sistem pada Furnace 
 
 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada furnace 





] =  [
𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 
𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑎𝑐𝑒





Dari persamaan hukum diatas, maka persamaan 













                       (3.1)     
Dimana : 
?̇?fuel  = Laju bahan bakar tetap sesuai dengan data teknis (kg/s). 
GCV  = Gross Calorific Value (kJ/kg). 
𝑄1      = Kalor Pembakaran yang dihasilkan Burner (kJ/s) 
Q      = Kalor dari air PAF (kJ/s) 
 
3.3.2 Superheater 2 
                    
     
    
   
               desuperheater 1 
Gambar 3.3 Sistem pada Superheater 2 
 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada 





] =  [
𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 









      (3.2) 
dimana  
?̇?8 = Laju aliran massa dari desuperheater 1 (kg/s) 
?̇?9 = Laju aliran massa SH 2 (kg/s) 
Cp = kalor spesifik  pada superheater 2 (kJ/kg.˚K) 
T’7 = Temperature input superheater 2 (K) 



















3.3.3 Superheater 3 
 
 
    
    
    
     
   
Gambar 3.4 Sistem Pada Superheater 3 
 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada 





] =  [
𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 









  (3.3) 
dimana  
?̇?10 = Laju aliran massa dari desuperheater 2 (kg/s) 
?̇?11 = Laju aliran massa steam akhir (kg/s) 
Cp = kalor spesifik  pada superheater 3 (kJ/kg.K) 
T’9 = Temperature input superheater 3 (K) 
T’10 = Temperatue output superheater 3 (K) 
 
3.3.4 Superheater 1 
 
     
 
  
























 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada 


















         (3.4) 
dimana  
?̇?6 = Laju aliran massa dari steam drum (kg/s) 
?̇?7 = Laju aliran massa superheater 1 (kg/s) 
Cp = kalor spesifik  pada superheater 1 (kJ/kg.K) 
T’6 = Temperature output superheater 1 (K) 
T’5 = Temperature input superheater 1 (K) 
  
3.3.5 Upper economizer 
 
    
    
  
Gambar 3.6 Sistem Pada Upper Economizer 
 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada upper 




















?̇?4 = Laju aliran massa upper economizer (kg/s) 
?̇?3 = Laju aliran massa dari low economizer (kg/s) 
Cp = kalor spesifik  pada upper economizer (kJ/kg. K) 
Q4 = ?̇?6 . CP1 . T’5  − ?̇?7 . CP2 . T’6 + Q3 








?̇?4 , T’3 
 





T’3 = Temperature output upper economizer (K) 
T’2 = Temperature input upper economizer (K) 
 




Gambar 3.7 Sistem Pada Upper Air Preheater 
 
 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada 















    (3.6) 
 
































 Hukum kesetimbangan energi yang terjadi pada Lower 



















           (3.7) 
      
dimana  
?̇?3 = Laju aliran massa dari low economizer (kg/s) 
?̇?2 = Laju aliran massa dari BFW (kg/s) 
Cp = kalor spesifik  pada superheater 3 (kJ/kg.K) 
T2 = Temperature output low economizer (K) 
T1 = Temperature input low economizer (K) 
 






Gambar 3.9 Sistem Pada Lower Air Preheater 
 Hukum kesetimbangan massa yang terjadi pada lower air 
preheater adalah sebagai berikut  
 (3.8) 
           
Dimana,  
?̇?cool  = Laju aliran massa dari FD Fan (kg/s) 
hout = Entalpi temperature keluar (kJ/kg) 




Q7 = ?̇?2 . Cp1 . T1  − ?̇?3 . Cp2 . T2 + Q6 













3.3.9 Feedwater pump 
  
    
 Low economizer 
Gambar 3.10 Feedwater Pump 
 Hukum kesetimbangan massa yang terjadi pada 
feedwaterpump adalah sebagai berikut  
             (3.9) 
dimana  
?̇?1= ?̇?2 = Laju aliran massa dari BFW (kg/s) 
T1 = Temperature input low economizer (K) 
 
3.3.10 Steam drum 




Gambar 3.11 Sistem Pada Steam Drum 
 Hukum kesetimbangan massa yang terjadi pada steam 




=  ?̇?4   −  ?̇?5 −  ?̇?6         (3.10) 
dimana  
?̇?4 = Laju aliran massa dari upper economizer (kg/s) 





?̇?2 = ?̇?1 
 
 










?̇?6        = Laju aliran massa ke superheater 1 (kg/s)  
𝐴 = Luas permukaan steam drum (m2) 
𝜌  = Densitas uap (kg/m3) 





































3.4 Perhitungan Indirect 
Tabel 3.1 Data Coal Fired Boiler 
1.  Fuel firing rate  kg/hr  
2.  Steam generation rate  kg/hr  
3.  Steam pressure  Mpa  
4.  Steam temperature  °C  
5.  Feed water temperature  °C  
6.  %CO2 in flue gas  %  
7.  %CO in flue gas  %  
8.  %O2 in flue gas  %  
9.  Average flue gas temperature  °C  
10.  Ambient temperature  °C  
11.  Humidity in ambient air  kg / kg dry 
air  
12.  Surface temperature of boiler  °C  
13.  Wind velocity around the 
boiler  
m/s  
14.  Total surface area of boiler  m2  
15.  GCV of Bottom ash  kCal/kg  
16.  Ratio of bottom ash to fly ash  kCal/kg  
Fuel Analysis in (%)  
1.  Ash content in fuel  
2.  Moisture in coal  
3.  Carbon content  
4.  Hydrogen content  
5.  Nitrogen content  
6.  Oxygen content  
7.  GCV  kCal/kg 
 
Pada fuel analysis terdiri dari data kadar abu, karbon, 























ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Analisa Tiap-tiap komponen Boiler  








Gambar 4.1 Furnace 
 
Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh 
model matematik dari persamaan (3.1)  sebagai  berikut :  
 
𝑄1 = 𝐺𝐶𝑉 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝐵 + 𝑄 
 
GCV= 4100 kcal/kg= 17.146,2  kJ/kg 
Sehingga diperoleh  










     = 80930,064 + 1,54 = 80.931,604 
   = 80,931 x 103 kJ/s 
𝑄 =, ?̇?cool air . Cp. T 























Gambar 4.2 Superheater 2 
 
Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh model 
matematik dari persamaan (3.2) pada superheater 2 sebagai  
berikut :  
 
 
                      
= 12,25. 4,187 . 327 – 12,25 . 4,325 . 428 + 80.931,604 
= 72.027,704 kJ/s   
 




































Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh model 
matematik dari persamaan (3.3) pada superheater 3 sebagai  
berikut :  
 
 
= 12,34 . 4,135 . 298 – 19,17 . 4,84 . 510 + 75.027,704 
 
= 42.914,1942 kJ/s 
 









Gambar 4.4 Superheater 1 
 
Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh model 
matematik dari persamaan (3.4) pada superheater 1 sebagai  
berikut :  
 
        
       = 11,86 . 4,135 . 298 – 11,86 . 4,3107 . 423 + 42.914,1942 
       = 35.902,608 kJ/s 
 






Gambar 4.5 Upper Economizer 











Q4 = ?̇?6 . CP1 . T’5  − ?̇?7 . CP2 . T’6 + Q3 














Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh model 
matematik dari persamaan (3.5) pada upper economizer sebagai  
berikut :  
   
 
       = 14,44 . 4,178 . 391 – 9,76 . 5,128 . 543 + 35.902,608 
       = 32.315 kJ/s 
 
 





Gambar 4.6 Upper Air Preheater 
 
Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh model 
matematik dari persamaan (3.6) pada upper air preheater sebagai  
berikut :  
 
𝑄6 =  𝑄5 + ?̇?hot. Cp . ∆T 
= 32.315 + 0,014 . 4,18 . 316 
= 32333,5 kJ/s 
 










Gambar 4.7 Lower Economizer 





 Udara luar 













Berdasarkan data teknis di lapangan maka diperoleh model 
matematik dari persamaan (3.7) pada lower economizer sebagai  
berikut :  
 
          = 18,33 . 4,1805 . 313 – 14,44 . 4,1798 . 397 + 32296,5 
         = 32.356,78 kJ/s 




Gambar 4.8 Lower Air Preheater 
 
 Berdasarkan data teknis di lapangan, maka diperoleh persamaan 




= 32.356,78 + 0,014 ( 514,351 – 452,83) 
 
= 32.356,86 kJ/s 
 
9.  Feedwater Pump 
 
 
Gambar 4.9 Feedwater Pump 
 
Sehingga sesuai data teknis diperoleh,           
Yang terlampir pada Lampiran A 
 





 Udara luar 
𝑄8 = 𝑄7 +  ?̇?cool . (hout – hin ) 
 
 














Gambar 4.10 Steam Drum 
 
Data terlampir di Lampiran A 
  
 Data perhitungan diatas diambil pada tanggal 1 Juli 2016 
tiap jam dalam satu hari, sehingga diperoleh rata-rata kalor (Q) 
pada tanggal 1 dengan kalor yang diserap terbesar pada furnace 
dan terkecil pada lower air preheater. Dari penggunaan kalor pada 
tiap-tiap komponen dapat diketahui sisa kalor yang akan dibuang 
ke main stack sebesar 32356,86 kJ/s dimana kalor yang 
dihasilkan furnace sebesar 80931 kJ/s, sehingga efisiensi dari 
boiler : 
    efisiensi   = 
𝟖𝟎𝟗𝟑𝟏−𝟑𝟐𝟑𝟓𝟔,𝟖𝟔
𝟖𝟎𝟗𝟑𝟏
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝟔𝟎, 𝟏𝟗% 
Hasil kalor (Q) pada tiap-tiap komponen akan dipresentasikan 
melalui grafik dibawah ini.  
 
 












Gambar 4.11 Grafik Q pada Superheater 
 
Dari grafik diatas menunjukkan kalor pada ketiga 
superheater. Q2 sebagai kalor yang diserap pada superheater 2, 
Q3 sebagai kalor yang diserap superheater 3 dan Q4 sebagai kalor 
yang diserap superheater 1. Dari perhitungan data nilai kalor Q2 
adalah paling tinggi karena kalor yang didapat langsung dari 









































Pada boiler PT.Petrokimia terdapat dua economizer yaitu 
upper economizer dan Lower Economizer. Kalor yang diserap 
oleh Upper economizer sebagai Q5 dan kalor Q7 sebagai kalor 
yang diserap lower economizer. Grafik diatas menunjukkan kalor 
pada economizer. Terlihat bahwa kalor Q5 nilainya lebih tinggi 
daripada Q7.  
Kalor yang diserap oleh air preheater pertama disebut 
sebagai Q6 dan yang diserap oleh air preheater kedua  disebut Q8. 
Dari hasil data dan perhitungan Q8 menyerap kalor paling rendah. 
 























Gambar 4.14 Efisiensi Rata-rata 
 
Grafik diatas menunjukkan efisiensi boiler rata-rata tiap 
hari dalam sebulan, pada tiap-tiap komponen boiler berdasarkan 
kesetimbangan massa dan energi. Kalor yang digunakan untuk 
pemanasan pada proses berasal dari pembakaran pada furnace. 
Besar kalor yang dihasilkan tergantung dari nilai ?̇?fuel dan 
temperatur pada Q. Efisiensi boiler itu sendiri diperoleh dari 
perhitungan nilai rata-rata efisiensi kalor perjam dalam satu hari, 
sedangkan kalor didapat dari perhitungan dari laju aliran massa 
fuel, steam dan feedwater. Sehingga diperoleh rata-rata efisiensi 
boiler dalam satu bulan sebesar 72,44%. Data kalor terlampir di 
Lampiran B. Sisa panas yang digunakan akan dibuang melalui 
main stack/cerobong sebesar Q8. Dari sisa kalor ini akan diketahui 
efisiensi penggunaan kalor pada boiler.  
 
4.2   Analisa Kehilangan Panas  
         Perhitungan heat loss dengan Indirect Method ASME PTC 
4.1 bertujuan untuk mengetahui nilai losses yang terjadi pada 
boiler berdasarkan parameter yang ada pada Tabel 4.1 dan Tabel 
4.2. Banyaknya parameter yang diperhitungkan akan membantu 





















4.2.1 Data Perhitungan  
        Tabel 4.1 Data Coal Fired Boiler PT. Petrokimia Gresik 
 
 
Data Coal Fired Boiler 
 
Fuel Firing Rate 17.000 kg/hr 
Steam Generation Rate 69.000 kg/hr 
Steam Pressure       84,637 kg/cm2 (g) 
Steam Temperature 524 °C 
Feed Water Temperature 40 °C 
%CO2 in Flue Gas 14,3 % 
%CO in Flue Gas 0,5 % 
Flue Gas Temperature 154 °C 
Ambient Temperature 31 °C 
Humidity in Ambient Air 0,24 kg/kg dry air 
Surface Temperature  90 °C 
Wind Velocity  3,5 m/s 
Total surface of boiler 18,34 m2 
HHV of Bottom Ash 1.079,33  kCal/kg 
HHV of Fly Ash 
          
116,93  kCal/kg 














Tabel 4.2 Data Fuel Analysis  
   
Data Fuel Analysis 
Ash 3,3  % 
Moisture 18,73  % 
Carbon 37,33  % 
Hydrogen 4,26  % 
Nitrogen 1,23  % 
Oxygen 34,7  % 
Sulphur 0,45  % 
HHV 4.100,00 kCal/kg 
Total 100  % 
 
1. Perhitungan Laju Massa Udara dan Massa Flue Gas 
a. Kondisi teori udara yang dibutuhkan untuk pembakaran  
 
𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙  𝑎𝑖𝑟 (𝑡)
=
(11.6xC) + {34.8x(H2 − O28)} + (4.35xS)
100
        
             = 7,65 kg/kg of coal  
 
b. Kondisi teori CO2 , (CO2) t 
 
 (𝐶𝑂2 𝑡) =
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑁2 + 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐶 + 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑆
        
              
Dimana,  
 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐶 =
𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝐶 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝐶
        
  
 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑆 =
𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝑆 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝑆






𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑁2    
 
     =
𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝑁2 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟
𝑚𝑜𝑙 𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝑁2
 +
𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝑁2 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑊𝑡 𝑜𝑓 𝑁2








       =   0,211     
 
               𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐶 =
58,63
100 𝑥 12
        
                                      = 0,0488       
               𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑆 =
0,27
100 𝑥 32
        
                                      = 0,000084        
 
           (𝐶𝑂2 𝑡) =
0,0488
0,211+0,0488+0
       = 18,82 % 
 





7900 𝑥 [(𝐶𝑂2 % 𝑡) − (𝐶𝑂2 % 𝑎)
(𝐶𝑂2 % 𝑎)𝑥 [100 − (𝐶𝑂2 % 𝑡)]
        
 
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 =
7900 𝑥 [(18,82) − (14,3)
(14,3)𝑥 [100 − (18,82)]
        
                                                                  









d. Actual mass of air supplied (AAS) 
 
AAS = (1+EA/100) x theoritical air (t) 
         = (1+ 29/100) x 7,65  
         = 9,87 kg/kg of coal 
 
    Sehingga massa laju udara, 
 ?̇?air = AAS x ?̇?fuel 
         = 9,87 kg/kg of coal x 17.000 kg/hr 
         = 167831,07 kg/hr = 46,6 kg/s 
 
e. Actual mass of dry flue gas 
= CO2 + SO2 + NO2 in the fuel + NO2 in the AAS  + O2 in    

















)   
= 10,28 kg/kg of coal 
 
Sehingga laju massa flue gas, 
 
 ?̇?fg = 10,28 kg/kg of coal x ?̇?fuel 
        = 10,28 kg/kg of coal x 17.000 kg/hr 
         = 48,54 kg/s 
 
2. Perhitungan Heat Loss dengan Indirect Method 
Berikut adalah perhitungan  heat loss  
a.  Heat loss due to dry flue gas (%) 
                              L1       =
𝑚 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (𝑇𝑓−𝑇𝑎)
𝐺𝐶𝑉
 𝑥 100 
 
                     =
10,28 𝑥 0,24 𝑥 (152,76 − 31)
4100
 𝑥 100 
 







b.  Heat loss due to evaporation of water former due to H2   
     in   fuel  (%) 
 
              L 2   =
9𝑥 𝐻2 𝑥 (584+𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉
𝑥 100 
                      = 
9 𝑥 4,11 𝑥 0,43 𝑥 (154−31)
4100
 x 100 
      = 5,75 % 
 
c.   Heat loss due to moisture in fuel (%) 
 
              L3     =
𝑀 𝑥 (584+𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉
 𝑥 100 
                       
                 =
18,73 𝑥 (584 𝑥 0,43 𝑥 (154 − 31))
4100
𝑥 100   
                
  = 2,91 % 
 
d.  Heat loss due to moisture pressure in air (%) 
 
                    L4 =
𝐴𝐴𝑆 𝑥 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝐶𝑝(𝑇𝑓−𝑇𝑎))
𝐺𝐶𝑉
 𝑥 100 
           =
9,87 𝑥 0,24 𝑥 0,43 (154 − 31))
4100
 𝑥 100 
                         = 3,06 % 
 
e. Heat loss due to incomplete combustion (%) 
 
       L5      =





0,5 𝑥 0,5856 𝑥 5744
(0,5 + 14,3)𝑥 4100
𝑥100 
 







f. Heat loss due to radiation and convection (%) 










] + 1,957𝑥 (𝑇𝑠 −
𝑇𝑎)1,25 
 𝑥 √[(196.85 ∗ 𝑉𝑚 + 68,9)/68,9] 
                       = 0,000 
 
g. Heat loss due unburnt in fly ash (%) 
 
L7=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑦 𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑/ kg 𝑜𝑓 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑥 𝐺𝐶𝑉 𝑓𝑙𝑦 𝑎𝑠ℎ
 𝐺𝐶𝑉 𝑜𝑓 𝑓𝑢𝑒𝑙
 𝑥 100    
 
   =
0,1 𝑥 3,3/100 𝑥 116,933 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔
4100
 𝑥 100 
 
   = 0,09 % 
 
h. Heat loss due to  unburnt bottom ash (%) 
 
L8 =       
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑/ kg 𝑜𝑓 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑥 𝐺𝐶𝑉 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑎𝑠ℎ
 𝐺𝐶𝑉 𝑜𝑓 𝑓𝑢𝑒𝑙









 𝑥 100 
 
     = 1,56% 
 
Total Heat Loss= L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8 












Tabel. 4.3 Summary of Heat Balance for Coal Fired Boiler 
 
Summary of Heat Balance for Coal Fired Boiler 
Input/output 






boiler       






























7. Loss due to 


















Berdasarkan Tabel 4.3 rangkuman perhitungan dengan 
metode Indirect dipresentasikan dengan diagram sankey yang 

















Gambar 4.15 Diagram Sankey 
Berdasarkan diagram  sankey diatas, besar heat loss 
terbesar diakibatkan oleh dry flue gas (L1). Losses ini terjadi 
karena pemanfaatan panas dalam ruang pembakaran kurang 
optimal serta pembakaran yang kurang sempurna. Didalam 
batubara mengandung atom hydrogen, dimana atom hydrogen 
dan oksigen ketika bereaksi akan menghasilkan air. Sehingga 
menyebabkan energi panas untuk memanaskan steam berkurang 
karena energi panas juga memanaskan air sehingga terjadi losses 
hydrogen in fuel (L3) 
Pada losses moisture in fuel, losses ini terjadi karena 
batubara yang masuk ke boiler mempunyai kadar kelembapan 
rendah. Sehingga, diperlukan kadar kelembapan tinggi untuk 
meminimalkan losses dengan cara pemanasan batubara, tetapi 
 
STEAM HEAT OUTPUT 76,45% 
        LOSS DUE TO DRY FLUE GAS 7,4% (L1) 
 LOSS DUE TO HYDROGEN IN FUEL 5,75% (L2) 
 
LOSS DUE TO MOISTURE  IN AIR 3,06% (L4) 
 
LOSS DUE TO MOISTURE IN FUEL 2,91% (L3) 
 
LOSS DUE TO INCOMPLETE COMBUSTION 2,77% (L5) 
 
















juga memperhatikan suhu maksimum batubara agar tidak terbakar 
pada saat proses pemanasan.  
Losses unburnt carbon, ini terjadi karena pembakaran  
batubara tidak sempurna, sehingga menghasilkan abu. Abu ada 
yang berjenis bottom ash dan fly ash. Bottom ash yaitu abu yang 
mempunyai massa lebih besar daripada fly ash. Kadar abu yang 
ada dalam batubara berbeda-beda. Semakin sedikit kandungan 
abu  maka efisiensi pembakaran tinggi, hal ini karena abu 
batubara sering menempel pada pipa-pipa boiler sehingga proses 
perpindahan panas dari furnace ke pipa terhambat oleh abu.  
Pembakaran atom C yang tidak sempurna, menyebabkan losses 
juga besar, hal ini karena perbandingan udara yang masuk ke 
boiler tidak sesuai dengan jumlah bahan bakar yang masuk 
sehingga menimbulkan terjadinya gas karbon monoksida (CO). 
Semakin besar kadar karbon monoksida maka losses yang 
dihasilkan semakin besar.  
 Adanya faktor kehilangan-kehilangan panas yang terjadi 
merupakan penyebab terjadinya penurunan, karena bahan bakar 
tidak seluruhnya diserap untuk pembentukan uap dan pemanasan, 
namun sebagian terbuang sebagai kehilangan-kehilangan panas/ 
heat loss. Boiler harus dioperasikan dengan jumlah udara yang 
lebih dari kebutuhan udara teoritis guna menjamin pembakaran 
sempurna. Besarnya udara lebih harus tepat karena sebenarnya 
udara lebih itu akan membawa sejumlah panas keluar cerobong. 
Tingkat optimal udara lebih untuk efisiensi maksimal terjadi 
apabila jumlah kehilangan yang diakibatkan pembakaran tidak 














4.3 Analisa Efisiensi 
  Pada Tabel 4.3 berikut adalah tabel perbandingan nilai 
efisiensi boiler berdasarkan hasil perhitungan direct method dan 
indirect method ASME PTC 4.1  
 
Tabel 4.4 Nilai Efisiensi 
Metode   Efisiensi boiler (%) 
Direct Method  72,44 
Indirect Method  76,45  
  
 Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa hasil perhitungan 
efisiensi boiler dengan metode Direct yaitu menggunakan 
kesetimbangan massa dan energi lebih kecil dengan nilai 72,44% 
dan perhitungan dengan perhitungan metode Indirect nilainya 
lebih besar yaitu 76,45%. Hasil perhitungan kedua metode 
selisihnya tidak terlalu signifikan. Tetapi hasil ini berbeda dengan 
efisiensi desain dan aktual saat komisioning (data terlampir di 
Lampiran C), hal ini dikarenakan penyerapan kalor di tiap-tiap 
komponen heat exchanger. Dari perhitungan diatas, didapat 
adanya penurunan efisiensi boiler, hal ini ditandai dengan 
kelebihan panas pada gas buang. Semakin tinggi gas buang 
berarti semakin tinggi panas yang dihasilkan boiler. Hal ini 
berarti terjadi pemborosan panas yang berdampak pada 
penurunan efisiensi dari boiler tersebut. Penyebab naiknya 
temperatur gas buang boiler diantaranya kurangnya permukaan 
perpindahan panas dan fouling yang terjadi pada tubing-tubing 
perpindahan panas yang disebabkan oleh kerak, baik yang berasal 
dari bahan bakar maupun feed water. Hal ini sejalan dengan 
penelitian sebelumnya bahwa pengaruh dari terbentuknya 














































5.1    Kesimpulan 
Analisa data serta pembahasan  mengenai pemodelan 
dinamik boiler menggunakan kesetimbangan massa dan energi di 
pabrik III PT.Petrokimia telah dilakukan pada BAB sebelumnya, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah 
sebagaiberikut: 
1. Hasil dari pemodelan boiler tiap-tiap komponen menggunakan 
kesetimbangan massa dan energi diperoleh efisiensi rata-rata tiap 
hari selama satu bulan sebesar 72,44%. Dengan nilai kalor 
terbesar pada furnace dan nilai kalor terkecil pada lower air 
preheater.  
2. Efisiensi boiler berdasarkan perhitungan menggunakan 
perhitungan Indirect method/heat loss sebesar 76,45% dengan 
kerugian panas terbesar terjadi pada gas buang dengan nilai 
7,45%. 
3. Hasil perhitungan nilai efisiensi boiler dengan menggunakan 
metode kesetimbangan massa dan energi lebih kecil dibandingkan 
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Data laju aliran massa  
date time 
ṁ (kg/s) 
ṁfuel ṁ1= ṁ2   ṁ3 ṁ4 ṁ5   ṁ6 ṁ7 ṁ8 ṁ9 ṁ10 ṁ11   
01/07/2016 0:00:00 17,7 4,917 66 18,333 10,377 8,404 1,401 0,389 8,015 0,472 0,472 0,417 0,417 70 19,444 
01/07/2016 1:00:00 17,7 4,917 66 18,333 10,377 8,404 1,401 0,389 8,015 0,472 0,472 0,417 0,417 70 19,444 
01/07/2016 2:00:00 17,5 4,861 68 18,889 10,816 8,72 1,401 0,389 8,309 0,472 0,472 0,417 0,417 74 20,556 
01/07/2016 3:00:00 17,5 4,861 68 18,889 10,816 8,72 1,401 0,389 8,309 0,472 0,472 0,417 0,417 74 20,556 
01/07/2016 4:00:00 17,1 4,75 70 19,444 11,244 9,303 1,381 0,384 8,892 0,472 0,472 0,444 0,444 74 20,556 
01/07/2016 5:00:00 17,1 4,75 70 19,444 11,244 9,303 1,381 0,384 8,892 0,472 0,472 0,444 0,444 74 20,556 
01/07/2016 6:00:00 17,4 4,833 67 18,611 10,597 8,579 1,441 0,4 8,195 0,472 0,472 0,417 0,417 69 19,167 
01/07/2016 7:00:00 17,4 4,833 67 18,611 10,597 8,579 1,441 0,4 8,195 0,472 0,472 0,417 0,417 69 19,167 
01/07/2016 8:00:00 17,4 4,833 67 18,611 11,008 8,968 1,401 0,389 8,567 0,472 0,472 0,361 0,361 72 20 
01/07/2016 9:00:00 17,4 4,833 67 18,611 11,008 8,968 1,401 0,389 8,567 0,472 0,472 0,361 0,361 72 20 
01/07/2016 10:00:00 18 5 65 18,056 9,8734 7,756 1,401 0,389 7,366 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 11:00:00 18 5 65 18,056 9,8734 7,756 1,401 0,389 7,366 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 12:00:00 18 5 63 17,5 9,8158 7,816 1,401 0,389 7,426 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 13:00:00 18 5 63 17,5 9,8158 7,816 1,401 0,389 7,426 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 14:00:00 17,7 4,917 62 17,222 9,26 7,44 1,381 0,384 7,05 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 15:00:00 17,7 4,917 62 17,222 9,26 7,44 1,381 0,384 7,05 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 16:00:00 17,7 4,917 61 16,944 9,2573 7,212 1,381 0,384 6,828 0,472 0,472 0,361 0,361 69 19,167 







01/07/2016 18:00:00 17,2 4,778 65 18,056 10,493 8,317 1,401 0,389 7,933 0,472 0,472 0,361 0,361 69 19,167 
01/07/2016 19:00:00 17,2 4,778 65 18,056 10,493 8,317 1,401 0,389 7,933 0,472 0,472 0,361 0,361 69 19,167 
01/07/2016 20:00:00 17,2 4,778 65 18,056 10,307 8,129 1,401 0,389 7,74 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 21:00:00 17,2 4,778 65 18,056 10,307 8,129 1,401 0,389 7,74 0,472 0,472 0,361 0,361 70 19,444 
01/07/2016 22:00:00 16,8 4,667 69 19,167 11,196 8,967 1,38 0,383 8,584 0,472 0,472 0,361 0,361 69 19,167 






DATA KALOR TIAP-TIAP KOMPONEN 
Tanggal  
Q (kJ/s) 
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 
01/07/2016 78020 37634,7 5702,892 14627,4 15958,2 2447,9 24858,4 24858,4 
02/07/2016 82235,3 42993,2 11041,06 19820,3 21174,6 21173,9 26774,3 26687,7 
03/07/2016 83235,3 42993,2 11041,06 19820,3 21174,6 21173,9 26774,3 26477,7 
04/07/2016 77162,7 36677,4 4542,011 13466,1 147995 14797,3 23287 23632,5 
05/07/2016 73733,75 3348,1 2521,66 1145,81 12276,1 21266,7 19645,5 19653 
06/07/2016 81449,3 41156,5 7523,786 17485,8 18312,3 18341,4 24174,2 24178,7 
07/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/07/2016 81925,5 41244,2 9515,671 18211,9 19854,8 19853,9 23577,8 12785 
11/07/2016 71025,5 41244,2 9515,671 18211,9 19854,8 19853,9 23477,8 12785 
12/07/2016 84020,4 39143,8 7875,862 17628,8 18890,4 18889,5 24193,4 22197,8 
13/07/2016 68020,4 39143,8 7875,862 17628,8 18890,4 18889,5 24193,4 15897 




15/07/2016 66208,2 25492,9 14403,96 8272,03 9478,53 9477,65 15375 15382 
16/07/2016 83354,4 43021 9355,026 18637,8 19903,8 19902,9 25730,3 25734,7 
17/07/2016 82878,1 42787,1 11527,55 20598,4 21897,1 21096,3 27584 27588,4 
18/07/2016 82878,1 42776,8 10211,95 19709,8 20786,2 20785,3 25940 25944,4 
19/07/2016 81925,5 41244,2 9515,671 18211,9 19854,8 19853,9 23577,8 25382,2 
20/07/2016 85735,8 46039 14403,96 22482,2 23976,4 23975,5 29355,2 29359,6 
21/07/2016 84307 43591,7 11915,52 19733,5 20940 20939,1 26836,9 26841,3 
22/07/2016 66208,2 25492,9 14403,96 8272,03 9478,53 9477,65 15375 15382 
23/07/2016 62208,2 25492,9 14403,96 8272,03 9478,53 9477,65 15375 15382 
24/07/2016 82735,8 45776,8 14144,34 2220,04 23812,2 23811,3 30004,5 30008,9 
25/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/07/2016 81925,5 42269,9 10988,36 19554,4 21180,6 21179,7 26474,8 26488,6 
29/07/2016 66208,2 25492,9 14403,96 8272,03 9478,53 9477,65 15375 15382 
30/07/2016 66208 25492,4 22635,04 8044,28 9250,79 9249,91 15147,7 15147,7 

















NERACA PANAS KEBB at Performance Test 
      Penyesuaian design 
    Entalpi Steam Produk  : 1497 Btu/lb 
(521°C, 90.3 bar) 
  
821,15 kcal/kg 
      Entalpi BFW (120 kg/cm2, 250 C) : 920,6 kJ/kg 
    
220,57 kcal/kg 
      Blowdown 
   
5167,2 kg/h 









 Kalor yang diserap Steam di Steam Drum : 155.746.725 Kcal 
Efisiensi Boiler 
 
: 91 % 
Kalor dari Pembakaran Batubara : 171.150.247 Kcal 
GCV Batubara 
 
: 3726 kcal/kg 
      Konsumsi Batubara 
 
: 45.934 Kg 
   
: 45,93 Ton 
   
: 22,967 ton/boiler 
Consumption Rate Batubara : 0,1778 ton/ton steam 









    Entalpi Steam Produk  
 
: 1497 Btu/lb 
(521°C, 90.3 bar) 
  
821,15 kcal/kg 
      Entalpi BFW (120 kg/cm2, 250 C) : 920,6 kJ/kg 
    
220,57 kcal/kg 
      Blowdown 
   
4777 kg/h 









 Kalor yang diserap Steam di Steam Drum : 143.985.544 kcal 
Efisiensi Boiler 
 
: 85,51 % 
Kalor dari Pembakaran Batubara : 168.384.451 kcal 
GCV Batubara 
 
: 4100 kcal/kg 
      Konsumsi Batubara 
 
: 41.069 kg 
   
: 41,07 ton 
   
: 20,535 ton/boiler 






Data efisiensi Indirect Komisioning 
Boiler Losses Desain 
Operasional 
Aktual 
1. L1 5,07 7,4 
2. L2 4,59 5,75 
3. L3 2,95 2,91 
4. L4 0,2 3,06 
5. L5 2,1 2,77 
6. L6 0,004 0,006 
7. L7 0,06 0,094 
8. L8 0,98 1,56 
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